
inៀ. arch. Emilia Durka-Zieliᑀskakoncepcja
opracowanie

Tytuᐠ
rysunku

Stadium proj.
Branៀa

Nr
rysunku

Obiekt
Adres

projekt
inst. sanit.

sprawdzenie
inst. sanit.

mgr inៀ. Maᐠgorzata Fertaᐠa
nr upr. GP-7342/1931/94
w zakresie sieci i instalacji sanitarnych

inst. sanitarne

mgr inៀ. Jolanta Kupeᑀ
nr upr. ZAP/0167/POOS/08
w zakresie sieci i instalacji sanitarnych

Data
grudzieᑀ 2010

P.B.

Skala
1 : 100

woda, kanalizacja, ogrzewanie, wentylacja
RZUTY: PRZYZIEMIE, SPOCZNIK, TARAS WIDOK.

6/IS

Rewitalizacja wieៀy ciᖰnieᑀ: przebudowa, zmiana uៀytkowania
ul. Wyrzyska 27, 89-310 ᐐobៀenica, wlkp

PEX 16PEX 16

rozdzielacz 6x16
DN25

PEX 16

do studzienki wodomierzowej
PE 25

PCVu 110

PCVu 50

PCVu 50

PCVu 110

pion PCVu 110
wyprowadzenie
ponad dach

PCVu 160

PCVu 110

PCVu 160
do studzienki zbiorczej

przepᐠywowy elektryczny
sterowany elektronicznie
podgrzewacz wody 5,7 kW

przepᐠywowy elektryczny
sterowany elektronicznie

podgrzewacz wody 5,7 kW

wpust podᐠogowy DN50
z dopᐠywem DN 40

wpust podᐠogowy DN50
z dopᐠywem DN40

stacja redukcyjno-filtracyjna
DN25

schody
1.1

pom. mag.
1.4

schody
1.1

ustᆐp
1.6 umywalnia

1.5

pom. mag.
1.4

umywalnia/ustᆐp
1.3

umywalnia
1.5

korytarz
1.2

ustᆐp
1.6

umywalnia/ustᆐp
1.3

korytarz
1.2

RZUT PRZYZIEMIA
woda uៀytkowa

RZUT PRZYZIEMIA
kanalizacja sanitarna

grzejnik elektryczny
konwekcyjny
sterowany elektronicznie
bryzgoodporny IP34
1,0 kW

grzejnik elektryczny
konwekcyjny
sterowany elektronicznie
bryzgoodporny IP34
1,0 kW

grzejnik elektryczny
konwekcyjny
sterowany elektronicznie
bryzgoodporny IP34
1,0 kW

grzejnik elektryczny
promiennikowy

sterowany elektronicznie
0,4 kW

grzejnik elektryczny
promiennikowy

sterowany elektronicznie
0,9 kW

150 m3/h
30 m3/h 30 m3/h15 m3/h30 m3/h

nawiewnik okienny
ᖰwieៀe powietrze

+ 160C

nawiewnik okienny
ᖰwieៀe powietrze

nawiewnik okienny
ᖰwieៀe powietrze

+ 160C

+ 160C

+ 80C + 120C+ 80C

wywiewnik dachowy hybrydowy
grawitacyjno-mechaniczny

zuៀyte powietrze
150 m3/h

wywiewnik dachowy hybrydowy
grawitacyjno-mechaniczny

zuៀyte powietrze
100 m3/h
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schody
16.1

schody
5.1

schody
1.1

umywalnia
1.5

pom. mag.
1.4

schody
16.1

schody
5.1

schody
1.1

ustᆐp
1.6

umywalnia/ustᆐp
1.3

pom. mag.
1.4

umywalnia/ustᆐp
1.3

korytarz
1.2 taras widokowy

16.2

umywalnia
1.5

korytarz
1.2

ustᆐp
1.6

taras widokowy
16.2

RZUT PRZYZIEMIA
ogrzewanie

RZUT PRZYZIEMIA
wentylacja

RZUT SPOCZNIKA
ogrzewanie

RZUT SPOCZNIKA
wentylacja

RZUT TARASU WIDOKOWEGO
ogrzewanie

RZUT TARASU WIDOKOWEGO
wentylacja
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