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1. WSTĘP 

Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót w obiektach budowlanych. 

Przedmiot opracowania 
Przedmiotem Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są 
wymagania techniczne dotyczące wykonania odbioru robót związanych z budową kolektora 
grawitacyjnego oraz przyłączy z włączeniem do istniejącej kanalizacji sanitarnej  
w m. Liszkowo. 
Niniejsza specyfikacja techniczna (STWIORB-00) stanowi podstawę opracowania 
szczegółowych specyfikacji technicznej (STWIORB dla konkretnej roboty budowlanej) 
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawą  
o  zamówieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robót w obiektach budowlanych.  

Zakres robót objętych STWiORB 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
objętych specyfikacjami technicznymi (STWiORB) i szczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi (SST) wydanymi przez OWEOB „Promocja". 

Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej STWIORB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami: 
 
Obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć: 

- budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
- budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
- obiekt małej architektury; 

 
Budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale  związany 
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada 
fundamenty i dach. 
 
Budynku mieszkalnym jednorodzinnym — należy przez to rozumieć budynek 
wolnostojący albo budynek o zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący za-
spokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość,  
w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego 
lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% 
powierzchni całkowitej budynku. 
 
Budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub 
obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci 
techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem 
urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, 
zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie 
ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne 
i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, 
pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych 
i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem 
technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową. 
 
Obiekcie małej architektury - należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, 
a w szczególności: 
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 kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 

 posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 

 użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, 
huśtawki, drabinki, śmietniki. 

 
Tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany 
przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, 
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie 
połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej 
i wystawowe, przykrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, 
barakowozy, obiekty kontenerowe. 
 
Budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, 
a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 
 
Robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
 
Remoncie — należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym 
robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących 
bieżącej konserwacji. 
 
Urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane 
z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub 
gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 
 
Terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
 
Prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć 
tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, 
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego 
uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 
 
Pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na 
rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa 
obiektu budowlanego. 
 
Dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz 
z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych 
i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne 
i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik 
montażu. 
 
Dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy 
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 
pomiarami powykonawczymi. 
 
Terenie zamkniętym - należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa 
w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego: 
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obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych 
podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji 
oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych, 
bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego. 
 
Aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 
 
Właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich 
właściwości określonych w rozdziale 8. 
 
Wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania 
w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub 
jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną 
całość użytkową. 
 
Organie samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z 
dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa 
oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, póz. 42 z późn. zm.). 
 
Obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu 
budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym 
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 
 
Opłacie - należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za 
określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 
 
Drodze tymczasowej (montażowej) - należy przez to rozumieć drogę specjalnie 
przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas 
ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 
 
Dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 
budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 
 
Kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 
ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
 
Rejestrze obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora nadzoru 
książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 
dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. 
Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru 
budowlanego. 
 
Materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak 
również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 
Odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone -z przeciętnymi 
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
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Poleceniu Inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót 
lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
 
Projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą 
autorem dokumentacji projektowej. 
 
Rekultywacji - należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie 
i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót 
budowlanych. 
 
Przedmiarze robót - należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania 
robót według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości 
robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych. 
 
Części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu 
budowlanego zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i  
możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji. 
 
Ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, 
aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
 

Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 

Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda 
lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik 
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. 

 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty 
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
 

Dokumentacja projektowa 
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i do-
kumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniają-
cym podział na dokumentację projektową: 

- dostarczoną przez Zamawiającego, 
- sporządzoną przez Wykonawcę. 

 
Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

Dokumentacja projektowa,  SST  oraz  dodatkowe  dokumenty  przekazane  Wykonawcy 
przez Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione  
w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność 
ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy". 
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Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, 
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona 
odpowiednich zmian i poprawek. 
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe 
wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją 
projektową i SST. 
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tole-
rancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność 
z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z do-
kumentacją projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, 
to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane 
ponownie na koszt wykonawcy. 
 

Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabez-
pieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozor-
ców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowną. 
 

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 

 utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

 podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów  
i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz bę-
dzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej,  
a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie 
jego sposobu działania. 
 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
1. lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2. środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a. zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi, 

b. zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c. możliwością powstania pożaru. 

 
Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych  
i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
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Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni 
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 
budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu 
przez Zamawiającego. 
 

Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy trans-
porcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 
zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły 
będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki po-
wodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony frag-
ment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 
 

Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpie-
czeństwa i higieny pracy. 
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy  
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowied-
nich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na bu-
dowie. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 

Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
 

Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie  
w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.  
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  
(Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, póz. 401). 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urzą-
dzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działa-
niach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 

2. MATERIAŁY 
Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zama-
wiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa 
badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
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Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania 
SST w czasie postępu robót. 
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 
Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach 
Technicznych (SST). 

Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozy-
skanie materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez 
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty 
przed rozpoczęciem eksploatacji złoża. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i labo-
ratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia 
Inspektorowi nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek złoża. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub 
szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku  
i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po 
ukończeniu robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych 
miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na 
odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obo-
wiązującymi na danym obszarze. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wy-
wiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały. 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one po-
trzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość  
i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy  
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych ro-
dzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca po-
wiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody 
Inspektora nadzoru. 
 

3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji 
robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
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Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony śro-
dowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze 
wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 
Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materia-
łów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym w umowie. 

Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na 
osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia 
stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją pro-
jektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora 
nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu 
wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na 
piśmie przez Inspektora nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu  
i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione 
przez Wykonawcę na własny koszt. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 
projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru 
dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie 
przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu 
wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on 
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zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 
gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST. 
 
Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

 organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót. 

 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów robót, 

 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 
wykonywanych robót, 

 proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 

 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi  
oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót. 

Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, 
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 
materiałów oraz robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z często-
tliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi 
w dokumentacji projektowej i SST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST.  
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli 
jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych 
Wykonawcy w celu ich inspekcji. 
Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia labo-
ratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak 
poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast 
wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy 
niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót 
ponosi Wykonawca. 

Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

 posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność  
z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie  
z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2016 poz. 
1570) 

 posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
o Polską Normą lub 
o aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 
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Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które 
spełniają wymogi  SST. 

 znajdują się w wykazie, o którym mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r.  
o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2016 poz. 1570). 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich 
partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jedno-
znaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

Dokumenty budowy 
Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego 
i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane 
spoczywa na kierowniku budowy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpo-
średnio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

 uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości  
i harmonogramów robót, 

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw  
w robotach, 

 uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

 zgłoszenia i daty odbiorów  robót zanikających  i  ulegających  zakryciu,  częściowych 
i ostatecznych odbiorów robót, 

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających  
ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 

 zgodność  rzeczywistych  warunków geotechnicznych  z  ich  opisem  w dokumentacji 
projektowej, 

 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w  
trakcie wykonywania robót, 

 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 
badań z podaniem kto je przeprowadzał, 

 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 

 inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje  
z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy robót. 
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Książka obmiarów 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie  
w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w SST. 
 

Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orze-
czenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 
załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 
 

Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące 
dokumenty: 

 pozwolenie na budowę, 

 protokoły przekazania terenu budowy, 

 umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 

 protokoły odbioru robót, 

 protokoły z narad i ustaleń, 

 operaty geodezyjne, 

 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 

Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane 
do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBOT 

Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z doku-
mentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru  
o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie 
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na 
piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 

Zasady określania ilości robót i materiałów 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych  
i KNR-ach oraz KNNR-ach. 
Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej  
i kosztorysowej. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaak-
ceptowane przez Inspektora nadzoru. 



STWIORB 00 – wymagania ogólne do projektu budowlanego 
„Budowy kolektora ścieków sanitarnych i przyłączy kanalizacyjnych w miejscowości Liszkowo, gm. Łobżenica” 

   

EKOTOP Roman Sobczyk 
64-920 Piła, ul. Wawelska 25/1, tel. 67 215 36 89; tel. 603 363 469; fax 67 353 30 19 
e-mail: ekotop@ekotop.eu 

 

14 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te 
lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 
legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie,  
w całym okresie trwania robót. 

Wagi i zasady wdrażania 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wyma-
ganiom SST. Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie 
dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

 odbiorowi częściowemu, 

 odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

 odbiorowi pogwarancyjnemu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wyko-
nywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy  
wraz z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie doku-
mentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowa-
dzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych 
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru. 

Odbiór ostateczny (końcowy) 
Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do zakresu (ilości) oraz jakości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów,  
o których mowa w punkcie 6. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej 
na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych  
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, 
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
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W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupeł-
niających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja 
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST  
z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, 
komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przy-
jętych w dokumentach umowy. 
 

Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest 
zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

 dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi, 

 szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy  
i ew. uzupełniające lub zamienne), 

 recepty i ustalenia technologiczne, 

 dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST  
i programem zapewnienia jakości (PZJ), 

 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty 
na znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 

 rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru  
i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

 kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi 
ich wykonanie. 
 

Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, 
które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu  
z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót". 
 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w doku-
mentach umownych. Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 
(kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach 
umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe 
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będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 
wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

 robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania,  

 ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 

 wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

 koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku 
VAT. 

Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
• opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi 

Instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostar-
czeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian  
i uzgodnień wynikających z postępu robót, 

• ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu, 

• opłaty/dzierżawy terenu, 
• przygotowanie terenu, 
• konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, 

oznakowań i drenażu, 
• tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

 
Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
• oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań 

pionowych, poziomych, barier i świateł, 
• utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

 
Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
• usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
• doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

 
Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu  
• ponosi Wykonawca. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2018 poz. 1202). 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego 
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2018 poz. 963). 

• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U.2017 poz. 2222  
z późniejszymi zmianami). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 
z 2003 r. Nr 48 póz. 401). 



 

 
 
 
 
 

STWIORB – 01 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



STWIORB-01 do projektu budowlanego 
„Budowy kolektora ścieków sanitarnych i przyłączy kanalizacyjnych w miejscowości Liszkowo, gm. Łobżenica” 

 

 
   

EKOTOP Roman Sobczyk 
64-920 Piła, ul. Wawelska 25/1, tel. 67 215 36 89; tel. 603 363 469; fax 67 353 30 19 
e-mail: ekotop@ekotop.eu 

 

2 

 

Zawartość 

 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA ................................................................................................................................................................................... 3 

Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych .......................................................................... 3 
Zakres stosowania STWiORB .............................................................................................................................................................. 3 
Zakres robót budowlanych w STWIORB ............................................................................................................................................. 3 
Określenia podstawowe ....................................................................................................................................................................... 3 

2. MATERIAŁY ........................................................................................................................................................................................... 3 
Składowanie materiałów ....................................................................................................................................................................... 3 

3. SPRZĘT .................................................................................................................................................................................................. 4 
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu Wykonawcy.......................................................................................................................... 4 

4. TRANSPORT .......................................................................................................................................................................................... 4 
Wymagania ogólne dotyczące środków transportowych ................................................................................................................. 4 
Wymagania szczegółowe dotyczące środków transportowych ....................................................................................................... 4 

5. WYKONANIE ROBÓT ............................................................................................................................................................................ 4 
Szczegółowe zasady wykonania robót ................................................................................................................................................. 4 
Roboty ziemne i montażowe.................................................................................................................................................................. 4 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT ............................................................................................................................................................. 6 
Sprawdzenie robót pomiarowych ........................................................................................................................................................ 6 
Badanie materiałów ............................................................................................................................................................................... 6 
Badanie zgodności z dokumentacją projektową (budowlaną i wykonawczą) ................................................................................ 6 

7. OBMIAR .................................................................................................................................................................................................. 7 
8. ODBIÓR ROBÓT .................................................................................................................................................................................... 7 

Szczegółowe wymagania dotyczące robót budowlanych ................................................................................................................. 7 
Odbiór techniczny częściowy .............................................................................................................................................................. 7 

Odbiór techniczny końcowy................................................................................................................................................................. 7 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI ...................................................................................................................................................................... 7 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA ................................................................................................................................................................. 8 

 

 
 
Kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

 
45000000-7  Roboty budowlane  
45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę  
45110000-1  Roboty  w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne  
45120000-4  Próbne wiercenia i wykopy  
45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich  

części  oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej  
45230000-8  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 

elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu   
45231000-5  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i  linii 

energetycznych  
45500000-2  Wynajem maszyn i urządzeń wraz z  obsługą operatorską do prowadzenia robót z 

zakresu  budownictwa oraz inżynierii wodnej i lądowej 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są 
wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową kolektora 
grawitacyjnego oraz przyłączy z włączeniem do istniejącej kanalizacji sanitarnej  
w m. Liszkowo.  
     Zakres stosowania STWiORB 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  
i realizacji robót związanych z budową kolektora grawitacyjnego oraz przyłączy  
z włączeniem do istniejącej kanalizacji sanitarnej w m. Liszkowo. 
Zakres prac obejmuje wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami. 
 

Zakres robót budowlanych w STWIORB 
Zakres prac obejmuje: 

 roboty przygotowawcze, 

 roboty ziemne, 

 roboty montażowe. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zakupu i dostawy elementów 
niezbędnych przy wykonywaniu sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przyłączami.  
 

Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej STWIORB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami (Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Dz.U.2018 poz. 1152)): 
 
sieć – przewody wodociągowe lub kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urządzeniami, którymi 
dostarczana jest woda lub którymi odprowadzane są ścieki, będące w posiadaniu 
przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego; 
przyłącze kanalizacyjne – odcinek przewodu łączącego wewnętrzną instalację 
kanalizacyjną w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, za pierwszą 
studzienką, licząc od strony budynku, a w przypadku jej braku do granicy nieruchomości 
gruntowej; 

2. MATERIAŁY 

 Rury kanalizacyjne  
Typ rur określa dokumentacja projektowa  
 

 Studnie kontrolno-podłączeniowe 
Parametry oraz typ określa dokumentacja projektowa  

 
Składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni materiały składowane do czasu, gdy będą one potrzebne do realizacji 
robót. Powinny być zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachować swoją jakość 
i właściwości oraz być dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Przechowywanie 
materiałów musi odbywać się na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego 
materiału oraz żeby w sposób skuteczny zabezpieczone były przed dostępem osób trzecich. 
Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót, 
doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. Miejsce czasowego 
składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscu wskazanym przez 
Zamawiającego. 



STWIORB-01 do projektu budowlanego 
„Budowy kolektora ścieków sanitarnych i przyłączy kanalizacyjnych w miejscowości Liszkowo, gm. Łobżenica” 

 

 
   

EKOTOP Roman Sobczyk 
64-920 Piła, ul. Wawelska 25/1, tel. 67 215 36 89; tel. 603 363 469; fax 67 353 30 19 
e-mail: ekotop@ekotop.eu 

 

4 

3. SPRZĘT 

Wymagania ogólne dotyczące sprzętu Wykonawcy 
Wykonawca przystępujący do budowy zastosuje sprzęt gwarantujący właściwą jakość robót. 
Do robót budowlano-montażowych można stosować następujący sprzęt: 

 żuraw samochodowy, 

 samochody skrzyniowe 

 żuraw samochodowy 

 ubijak spalinowy, 

 zagęszczarka, 

 agregat prądotwórczy, 

 inne wg potrzeb. 
Sprzęt montażowy musi być w pełni sprawny i dostosowany do technologii i warunków 
wykonywanych robót. 

4. TRANSPORT 

Wymagania ogólne dotyczące środków transportowych 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą 
uniknąć uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów. 
Materiały na budowę powinny być przewożone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz 
BHP. 
Rodzaj oraz liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie  
z zasadami zawartymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych  
i wskazaniami Inspektora oraz w terminie przewidzianym w umowie. 
Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania z następujących środków 
transportu: 

 samochody skrzyniowe, 

 samochody samowyładowcze, 

 samochody dostawcze. 
Przewożone materiały powinny być rozmieszczone równomiernie, oraz zabezpieczone przed 
przemieszczeniem w czasie ruchu pojazdu. 
 

Wymagania szczegółowe dotyczące środków transportowych 
Materiały należy przewozić w pozycji poziomej lub pionowej i zabezpieczyć przed 
przesuwaniem i przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu. Przy przewozie należy przestrzegać 
przepisów obowiązujących w publicznym transporcie drogowym i kołowym. 
Transport powinien zapewniać : 

 stabilność pozycji załadowanych materiałów, 

 zabezpieczenie materiałów przed uszkodzeniem, 

 kontrolę załadunku i wyładunku. 
Przy przewożeniu materiałów, środki transportu powinny mieć powierzchnie gładkie bez 
gwoździ lub innych ostrych krawędzi. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT  

Szczegółowe zasady wykonania robót 

Roboty ziemne i montażowe 

Roboty ziemne: 
Przed rozpoczęciem robót ziemnych należy dokonać tyczenia trasy sieci. Tyczenie należy 
zlecić uprawnionemu geodecie. Należy również powiadomić wszystkich użytkowników 
uzbrojenia podziemnego o rozpoczęciu robót ziemnych.  
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Roboty ziemne prowadzić zgodnie z uwagami zawartymi w protokole Zespołu 
Koordynacyjnego i pozostałymi uzgodnieniami branżowymi 
Roboty ziemne należy prowadzić ręcznie i mechanicznie. 
W odległości 2 m przed istniejącym uzbrojeniem podziemnym roboty należy prowadzić 
wyłącznie ręcznie. W przypadku zlokalizowania uzbrojenia podziemnego nie naniesionego 
na planie należy powiadomić zainteresowane strony celem ustalenia własności. 
Wykopy dla ułożenia rurociągów należy wykonywać jako wąsko przestrzenne, obudowane.  
W miejscach, których pozwalają na to warunki gruntowe wykopy dopuszcza się wykonać 
jako szerokoprzestrzenne. 
Wyrównanie dna wykopu i wykonanie podłoża należy wykonać bezpośrednio przed 
przystąpieniem do montażu rurociągów. Roboty te należy wykonać ręcznie, nie przegłębiając 
wykopu. 
Po zakończeniu budowy teren należy uporządkować i doprowadzić do stanu pierwotnego,  
a nadmiar ziemi, gruz, kamienie należy zagospodarować zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 
Do zasypywania nie wolno stosować gruntów pochodzenia organicznego. 
 
Roboty montażowe: 
Montaż rur na dnie wykopu prowadzić na podłożu całkowicie odwodnionym  
i z wyprofilowanym dnem.  
Przy układaniu rurociągów należy zachować odległości bezpieczne od istniejących obiektów 
naziemnych i uzbrojenia podziemnego. Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem 
podziemnym należy wykonać zgodnie z oznaczeniami na profilach i wytycznych zawartych  
w uzgodnieniach branżowych. 
Rurociągi należy układać w wykopie na podsypce piaskowej o grubości 0,2m. 
Po ułożeniu rurociągi należy obsypać gruntem rodzimym wolnym od kamieni i zbryleń do 
wysokości 0,3 m ponad wierzch rury zagęszczając co 10cm.  
Obsypkę oraz podsypkę rur wykonać z gruntu rodzimego, w przypadku występowania złych 
warunków gruntowych tj. nasypy, namuły oraz torfy materiał wymienić min 1,0 m poniżej 
głębokości posadowienia rur i studni. Dodatkowo podsypkę należy odseparować od gruntu 
rodzimego warstwą geowłókniny i zagęścić do uzyskania wskaźnika Is=0,98. 
Przed zasypaniem rurociągi należy zinwentaryzować geodezyjnie. Szczególnie dokładnie 
należy zinwentaryzować skrzyżowania rurociągów z innym uzbrojeniem podziemnym. 
Wykop zasypywać warstwami, co 25 cm zagęszczając grunt. Współczynnik zagęszczenia 
gruntu po zasypaniu wykopów powinien wynosić Is=1,0 wg skali Proctora. 
Przy układaniu rurociągów należy zachować odległości bezpieczne od istniejących obiektów 
naziemnych i uzbrojenia podziemnego. Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem 
podziemnym należy wykonać zgodnie z oznaczeniami na profilach i wytycznych zawartych  
w uzgodnieniach branżowych. 
Przed zasypaniem rurociągi należy zinwentaryzować geodezyjnie. Szczególnie dokładnie 
należy zinwentaryzować skrzyżowania rurociągów z innym uzbrojeniem podziemnym. 
 
Zalecenia BHP: 
 
Zabudowa na placu budowy powinna być prowadzona przy pomocy wyspecjalizowanej 
grupy pracowników, zaznajomionych z obowiązującymi przepisami BHP dotyczącymi robót 
ziemnych budowlanych, instalacyjno - sanitarnych. W czasie prowadzenia robót należy 
zwracać szczególną uwagę na: 

 właściwe wykonanie i zabezpieczenie skarp wykopu, 

 właściwe wykonanie i eksploatację wykopu, 

 właściwe działanie urządzeń dźwigowych, 

 właściwe oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy przed osobami postronnymi, 
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 stosownie właściwej odzieży ochronnej, 

 właściwą organizację zaplecza placu budowy. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Celem kontroli robót będzie osiągnięcie założonej jakości robót. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość wbudowanych materiałów. Przed 
zatwierdzeniem systemu kontroli jakości. 
Inspektor może żądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że 
poziom ich wykonywania jest zadawalający oraz przedłożenia przy każdej dostawie 
deklaracji zgodności z PN oraz wymaganych, dla zapewnienia jakości, certyfikatów. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót  
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. 
 
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, normach 
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor ustali, jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 
 
Jeżeli określony materiał nie będzie spełniał wymogów jakościowych, to Inspektor ma prawo 
wstrzymać użycie tych materiałów. Zaś w przypadku braku ważnej legalizacji określonego 
sprzętu lub urządzeń, Inspektor nie pozwoli z nich korzystać podczas realizacji robót. 
Wszystkie koszty związane z zapewnieniem jakości materiałów i sprzętu ponosi Wykonawca. 
 

Sprawdzenie robót pomiarowych 
Sprawdzanie robót pomiarowych należy przeprowadzić wg następujących zasad: 

 należy sprawdzić położenie punktów głównych sieci rurociągów, 

 należy sprawdzić wysokości punktów głównych sieci rurociągów, 

 wyznaczenie sytuacyjno-wysokościowe należy sprawdzać na wszystkich załamaniach 
pionowych i poziomych oraz co najmniej 5 razy za 1 km, 

 robocze punkty pomiarowe należy sprawdzić niwelatorem na całym obszarze 
budowy, 

 wyznaczenie wykopów należy sprawdzić taśmą i szablonem z poziomicą, co najmniej 
w 5-ciu miejscach na każdym kilometrze oraz w miejscach budzących wątpliwości. 
 

Badanie materiałów 
Materiały użyte do budowy powinny być zgodne z dokumentacją projektową i ST i posiadać 
wymagane prawem certyfikaty. 
 

Badanie zgodności z dokumentacją projektową (budowlaną i wykonawczą) 

 sprawdzenie, czy zostały przedłożone wszystkie dokumenty niezbędne dla 
prawidłowego wykonania robót, 

 sprawdzenie dokumentów pod względem merytorycznym i formalnym, 

 sprawdzenie, czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonawstwa robót zostały 
wniesione do rysunków w dokumentacji projektowej i dostatecznie umotywowane  
w Dzienniku Budowy zapisem potwierdzonym przez Inspektora, 

 sprawdzenie, czy poszczególne fazy robót wykonano zgodnie z dokumentami. 
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7. OBMIAR 

Informacje odnośnie przedmiaru i obmiaru robót zostały określone w STWiORB-00. 
Przedmiar robót jest elementem uzupełniającym dokumentacji projektowej. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT  

Szczegółowe wymagania dotyczące robót budowlanych 

Odbiór techniczny częściowy 

Odbiór ten dotyczy poszczególnych faz robót ulegających zakryciu. Odbioru częściowego 
należy dokonać przed przystąpieniem do następnej fazy (części) robót, których wykonanie 
uniemożliwiłoby wykonanie danego odbioru częściowego. 
Odbiór techniczny częściowy polega na sprawdzeniu zgodności wykonanych robót  
z rysunkami i wymaga przygotowania następujących dokumentów: 

 Rysunków z naniesionymi ewentualnymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy  
z ich szkicami lub rysunkami konstrukcyjnymi, 

 Dziennika budowy, 

 Dokumentacji dotyczącej jakości wbudowanych materiałów. 

Odbiór techniczny końcowy 

Jest to odbiór techniczny całkowitego wykonania robót. 
Odbiór techniczny końcowy wymaga przedstawienia następującej dokumentacji: 

 całej dokumentacji z odbiorów częściowych, 

 protokołów wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 

 protokołów konieczności (np. wykonania robót zamiennych, czy też zastosowania 
innego rodzaju materiału), 

 innych dokumentów wynikających z umowy, 

 innych dokumentów szczególnych wynikających z potrzeby w trakcie realizacji, 

 robót wcześniej nie przewidzianych. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w STWIORB-00 Wymagania 
Ogólne. W cenach jednostkowych należy odpowiednio uwzględnić min. następujące koszty: 

 zakup, załadunek, transport, rozładunek na Placu Budowy i składowanie wszystkich 
materiałów, instalacji i urządzeń niezbędnych do prawidłowego i kompletnego 
wykonania Robot zgodnie z Kontraktem, dokumentacją techniczną, Specyfikacjami 
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych i zasadami sztuki 
budowlanej, w tym materiałów bezpośrednio nie wymienionych w Przedmiarze Robot 
takich jak np.: włazy, materiał na podsypkę, obsypkę i zasypkę, śruby, nakrętki, 
podkładki, wkręty, kołki, łączniki, uszczelki, tuleje ochronne, woda do prób, materiały 
eksploatacyjne, farby, środki izolacyjne, smary, oleje i inne, 

 wykonanie wszelkich robot przygotowawczych i tymczasowych niezbędnych dla 
wykonania Robót zgodnie z Kontraktem, 

 wykonania włączenia przewodów kanalizacyjnych do przewodów istniejących  
i projektowanych, 

 wykonania wszelkich prac montażowych związanych z ułożeniem i podłączeniem 
przewodów, 

 wykonania obsypki i zasypki wstępnej, 

 przywrócenia powierzchni do stanu pierwotnego, 
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 wykonania wszelkich kontroli, badań, pomiarów i prób zgodnie z niniejszą 
specyfikacją; 

 uporządkowanie placu budowy po zakończeniu robot, 

 wykonanie badań i odbiorów niezbędnych w celu uzyskania pozwolenia na 
użytkowanie. 

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

PN-B-02481:1998P - Geotechnika -- Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki 
miar, 

PN-EN 1997-2:2009P - Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Część 2: Rozpoznanie i 
badanie podłoża gruntowego 

PN-B-06050:1999/Ap1 – Geotechnika; Roboty ziemne; Wymagania ogólne 
PN-B-10736:1999P - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych 

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 
PN-S-02205:1998 - Drogi samochodowe.Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
PN-EN 124-1:2015-07E -  Zwieńczenia wpustów i studzienek włazowych do nawierzchni dla 

ruchu pieszego i kołowego -- Część 1: Klasyfikacja, ogólne zasady projektowania, 
wymagania funkcjonalne i badawcze, metody badań i ocena zgodności. 

PN-EN 124-2:2015-07E - Zwieńczenia wpustów i studzienek włazowych do nawierzchni dla 
ruchu pieszego i kołowego -- Część 2: Zwieńczenia wpustów i studzienek włazowych 
wykonane z żeliwa. 

PN-EN 124-3:2015-07E - Zwieńczenia wpustów i studzienek włazowych do nawierzchni dla 
ruchu pieszego i kołowego -- Część 3: Zwieńczenia wpustów i studzienek włazowych 
wykonane ze stali i stopów aluminium. 

PN-EN 124-4:2015-07E - Zwieńczenia wpustów i studzienek włazowych do nawierzchni dla 
ruchu pieszego i kołowego -- Część 4: Zwieńczenia wpustów i studzienek włazowych 
wykonane z betonu zbrojonego stalą. 

PN-EN 124-5:2015-07E - Zwieńczenia wpustów i studzienek włazowych do nawierzchni dla 
ruchu pieszego i kołowego -- Część 5: Zwieńczenia wpustów i studzienek włazowych 
wykonane z materiałów kompozytowych. 

PN-EN 124-6:2015-07E - Zwieńczenia wpustów i studzienek włazowych do nawierzchni dla 
ruchu pieszego i kołowego -- Część 6: Zwieńczenia wpustów i studzienek włazowych 
wykonane z polipropylenu (PP), polietylenu (PE) lub nieplastyfikowanego poli(chlorku 
winylu) (PVC-U). 

PN-EN 206+A1:2016-12E - Beton -- Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
PN-EN 1008:2004P  - Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, badanie 

i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 
produkcji betonu. 

Instrukcja techniczna 0-1 - Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
Instrukcja techniczna 0-3 - Ogólne zasady kompletowania prac geodezyjnych. 
Instrukcja techniczna G-2 - Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGIK. 
Instrukcja techniczna Kg - Geodezyjna obsługa inwestycji, GUGIK. 
Instrukcja techniczna Kg - Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGIK. 
Instrukcja techniczna G-3.2 - Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983. 
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45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę  
45110000-1  Roboty  w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne  
45120000-4  Próbne wiercenia i wykopy  
45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych 
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45500000-2  Wynajem maszyn i urządzeń wraz z  obsługą operatorską do prowadzenia robót 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową kolektora 
grawitacyjnego oraz przyłączy z włączeniem do istniejącej kanalizacji sanitarnej  
w m. Liszkowo.  

 
Zakres stosowania STWiORB 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót związanych z budową kolektora grawitacyjnego oraz przyłączy z włączeniem 
do istniejącej kanalizacji sanitarnej w m. Liszkowo. Obejmują one prace związane z dostawą 
materiałów, wykonawstwem i wykończeniem robót wykonywanych na miejscu. 
 

Zakres robót budowlanych w STWIORB 
W ramach prac związanych z wykonaniem kolektora grawitacyjnego oraz przyłączy 
kanalizacji sanitarnej przewiduje się wykonanie następujących robót: 

 włączenie się do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej, 

 dostawa i montaż studni kolektorowo-połączeniowych z tworzywa, teleskopowych 
PEØ400/200, 

 dostawa i montaż studni kolektorowo-połączeniowych z tworzywa, teleskopowych 
PEØ300/160, 

 montaż rur PCV d:200mm, 

 montaż rur PCVu d:200mm, 

 montaż rur PE d:200mm, 

 montaż rur kanalizacyjnych wzmocnionych PE-200x18,4 TS SDR11 w sztangach, 

 montaż rur kanalizacyjnych PCVu-200x5,9, kl.S (SN8) SDR 34 LITE, 

 montaż rur kanalizacyjnych PCVu d:160mm, 

 montaż rur kanalizacyjnych PCVu-160x4,7, kl.S (SN8) SDR 34 LITE 
 
 

Określenia podstawowe 
Kanały 

Kanał – liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzenia ścieków; 
Kanał sanitarny – kanał przeznaczony do odprowadzenia ścieków bytowo -
gospodarczych; 

 
Urządzenia (element) uzbrojenia sieci 

Studzienka kanalizacyjna – rewizyjna – na kanale nie przełazowym przeznaczona 
do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów, umożliwiająca obsłudze wejście do jej 
wnętrza w celu dokonania przeglądu lub naprawy; 
Studzienka kanalizacyjna – kontrolna - na kanale nie przełazowym przeznaczona 
do kontroli stanu przepływu – napełnienia kanału z powierzchni terenu; 
Studzienka przelotowa – studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach 
osi lub odcinkach prostych co max 60 m; 
Studzienka połączeniowa – studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia 
co najmniej dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy; 

 
Elementy studzienek kanalizacyjnych 

Komora robocza – zasadnicza część studzienki stanowiąca podstawę studzienki z 
kinetami; 
Szyb połączeniowy – szyb łączący komorę roboczą z powierzchnią terenu 
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Pokrywa studzienki – element żeliwny przeznaczony do przykrycia studzienki 
podziemnej; 
Kineta – wyprofilowane koryto w dnie studzienki, przeznaczony do przepływu w nim 
ścieków; 
 
 

2. MATERIAŁ 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano 
w STWiORB-00. 
 
Materiały stosowane przy realizacji niniejszego kontraktu: 

- studnie kolektorowo-połączeniowe z tworzywa, teleskopowe PEØ400/200, 
- studnie kolektorowo-połączeniowe z tworzywa, teleskopowe PEØ300/160, 
- rury PCV d:200mm, 
- rury PCVu d:200mm, 
- rury PE d:200mm, 
- rury kanalizacyjne wzmocnione PE-200x18,4 TS SDR11 w sztangach, 
- rury kanalizacyjne PCVu-200x5,9, kl.S (SN8) SDR 34 LITE, 
- rury kanalizacyjne PCVu d:160mm, 
- rury kanalizacyjne PCVu-160x4,7, kl.S (SN8) SDR 34 LITE. 

 
Piasek 
Do wykonania podsypki i obsypki kanałów sanitarnych należy stosować piasek pochodzenia 
rzecznego, albo będący kompozycją piasku rzecznego i kopalnego płukanego. Zawartość 
poszczególnych frakcji w stosie okruchowym powinna wynosić: 
Do 0,025mm – od 14 do 19% 
Do 0,5mm – od 33 do 48% 
Do 1mm – od 57 do 76%; 
 

Składowanie materiałów 
Rury można składować na otwartej przestrzeni, zabezpieczone przed działaniem promieni 
słonecznych, układając je w pozycji leżącej jedno- lub wielowarstwowo. Kruszywo i piasek 
należy składować w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem oraz 
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszyw. Podłoże składowania powinno być równe, 
utwardzone i dobrze odwodnione, aby nie dopuścić do zanieczyszczenia kruszywa w takcie 
jego składowania i poboru. 
 
3.  SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu   podane  w  STWIORB-00 „Wymagania ogólne"  
 

Sprzęt niezbędny do wykonania robót 
Wykonawca przystępujący do wykonania kolektora ścieków sanitarnych i przyłączy 
kanalizacyjnych powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu; 

 koparka przedsiębierna, 

 sprzęt do zagęszczania gruntu. 
 
4. TRANSPORT 

Transport rur kanałowych 
Rury PCV mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w pozycji poziomej 
zabezpieczającej je przed uszkodzeniami lub zniszczeniami. Wykonawca zabezpieczy 
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wyroby przewożone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wpływem 
sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów. Pierwszą warstwę rur należy 
układać na podkładach drewnianych. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

Zasady ogólne wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w STWIORB-00 „Wymagania ogólne"  
 

 Zakres i kolejność wykonania robót 
Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona wytyczenia trasy przewodów i trwale 
oznaczy je w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków krawędziowych. 
 
Roboty ziemne 
Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania – wykopy 
ręczne i mechaniczne powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych 
geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. Szerokość wykopu 
uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do którego dodaje się obustronnie 
0,4 m. jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnienie styków. Deskowanie 
ściany należy prowadzić w miarę jego głębienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien być 
wywieziony przez Wykonawcę na odkład. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze 
spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca 
wykona na poziomie niższym od rzędnej projektowanej o 0,20 m. Zdjęcie pozostawionej 
warstwy 0,20 m. gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed ułożeniem przewodów 
rurowych. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób uzgodniony 
z inspektorem nadzoru.  
Zasypanie rur w wykopie należy prowadzić w następujący sposób: 

 wykonać obsypkę z gruntów sypkich (piasek, żwir, pospółka, kruszywo łamane) 
o uziarnieniu od 2mm do 40 mm, do wysokości 30cm ponad górne sklepienie rury; 
obsypkę wykonywać warstwami o grubości 15-20cm starannie zagęszczanymi lekkim 
sprzętem, symetrycznie po obu stronach rury  

 wykonać zasypkę rury stosując materiał jak przy obsypce; przed rozpoczęciem 
zasypki zabezpieczyć rurę przed wypieraniem. Wskaźnik zagęszczenia powinien być 
zgodny z określonym w specyfikacjach dla robót następujących w miejscu zasypania 
wykopu.  

Przygotowanie podłoża 
W gruntach suchych piaszczystych, żwirowo-piaszczystych, piaszczysto-gliniastych 
podłożem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. W gruntach 
nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podłoże należy wykonać z warstwy tłucznia 
lub żwiru z piaskiem o grubości od 15 do 20 cm łącznie z ułożonymi sączkami 
odwadniającymi .W gruntach skalistych gliniastych lub stanowiących zbite iły należy wykonać 
podłoże z pospółki , żwiru lub tłucznia o grubości od 15 do 20cm. Zagęszczenie podłoża 
powinno być – Is > 1,00. 
 
Roboty montażowe 
Kanalizacja sanitarna powinna być ułożona ze spadkiem i na głębokości zgodnie z projektem 
technicznym.  
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości 
Ogólne   zasady   kontroli  jakości   robót   podano  w   STWIORB-00  „Wymagania ogólne". 
 
Kontrola, pomiaru i badań 
Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów 
do betonu i zapraw i ustalić receptę. 
 
Kontrola, pomiaru i badań w czasie robót 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzenia robot 
w zakresie i z częstotliwością określoną w SST i zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru.  
 
Dopuszczalne tolerancje i wymagania 

 odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu   
nie powinno wynosić więcej niż +5cm; 

 odchylenie wymiarów w planie nie powinno wynosić więcej niż 0,1m.; 

 odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać +3cm; 

 odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać +5cm; 

 odchylenie kolektora rurowego w planie, ułożenie osi nie powinno przekraczać    
+5mm; 

 odchylenie spadku ułożonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie  powinno 
przekraczać –5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% 
projektowanego spadku (przy zwiększonym spadku); 

 rzędne rusztów i pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do +5mm. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w STWIORB-00 „Wymagania ogólne". 
 

Jednostka i zasady obmiarowania 
Jednostką obmiaru jest [1 szt.] robót dla studzienek kontrolno-pomiarowych oraz 1 m dla 
rurociągów. 
Ilość jednostek obmiarowych określa się na podstawie przedmiaru inwestorskiego 
z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez inspektora nadzoru i sprawdzonych 
w naturze. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót  
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWIORB-00  „Wymagania ogólne". 
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru – po zgłoszeniu robót do odbioru przez Wykonawcę 
na podstawie wszystkich pomiarów i badań, które dały wyniki pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Wykonawca jest zobowiązany do wyszczególnienia robót nie ujętych w przedmiarze robót, 
robót zamiennych (propozycja zmian technologii, trasie kanałów itp.) przed złożeniem oferty, 
zawierając wszelkie uwagi dotyczące braków w dokumentacji, niespójności dokumentacji, 
zmian koniecznych z punktu widzenia Wykonawcy, oraz kosztów z tym związanych 
na piśmie na 7 dni przed terminem złożenia ofert. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy 
PN-EN 12620+A1:2010P - Kruszywa do betonu, 
PN-EN 13043:2004P - Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 

stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu, 
PN-EN 1401-1:2009P - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Nieplastyfikowany 
poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu 

PN-EN 13476-3:2018-05E - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Systemy przewodów 
rurowych o ściankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), 
polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) -- Część 3: Specyfikacje rur i kształtek o gładkiej 
powierzchni wewnętrznej i profilowanej powierzchni zewnętrznej oraz systemu, typ B. 

PN-EN 1610:2015-10E - Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 

 
Inne dokumenty 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych tom II. 

Instalacje sanitarne i przemysłowe. COBRTI „Instal”. 1987. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych. SGGi 




